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前  言

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]济南市住房和城乡建设局针对当前我市建设工程消防设计审查验收工作过程中存在的疑点、难点等问题，组织有关专家编制了《济南市建设工程消防设计审查验收常见问题释疑（第二期）》（以下简称《释疑》），已经专家审查通过。《释疑》用于指导和解决我市建设工程消防设计审查验收工作过程中的疑点、难点问题，为有关工作提供技术支撑。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]本《释疑》共分为四部分，第一部分为建筑专业、第二部分为给排水专业、第三部分为暖通专业、第四部分为电气专业。
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK8]其中，《释疑》第1.10条、第1.12条、第1.14条、第1.19条、第1.20条、第1.23条、第1.26条、第1.29条、第2.1条、第2.4条、第2.6条、第2.7条、第3.2条、第3.4条、第3.6条等针对当前我市建设工程消防设计审查验收工作中部分无明确规定的疑难事宜提出了推荐性要求，建议在我市建设工程消防设计、施工、验收等过程中执行上述条款。
[bookmark: OLE_LINK9]如《释疑》内容与新发布或修订的国家技术标准、规范及国家、省、市有关文件要求不一致时，按照最新规定执行。
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第一部分  建筑专业

1.1消防救援口、室外疏散楼梯、住宅建筑两单元之间的室外连廊与机械排烟出口是否有水平或者垂直距离要求？
现行消防技术规范未对消防救援口、室外疏散楼梯、住宅建筑两单元之间的室外连廊与机械排烟出口的水平或者垂直距离作出要求。建筑防火应安全适用、技术先进、经济合理。要根据建筑物的使用功能、空间与平面特征和使用人员的特点，采取提高本质安全的防火措施和控制火源的措施，通过合理确定建筑物的平面布局及必要的防火分隔等设施，保障人员疏散的安全性，实现建筑防火的目标。
消防救援口作为救援人员火灾时进入建筑物救援的重要通道，室外疏散楼梯、室外疏散连廊作为人员安全疏散通道，不应设置在机械排烟出口正上方，可参照水平距离不小于2.0m、垂直直线距离不应小于6.0m执行。
室外疏散楼梯周围2.0m内不应设置机械排烟出口。
1.2汽车库出入口正对消防车登高操作场地时如何要求？
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第7.2.2第1款的规定“场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。”
在《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）实施指南中图例7.10、7.11、7.12、7.13给出了汽车出入口与消防车登高操作场地距离的要求。
受条件限制时，消防车登高操作场地与高层建筑之间可以设置汽车出入口，汽车出入口与消防车登高操作场地之间距离应满足汽车转弯半径的要求，汽车出入口及与其连接的车行道不应占用消防救援登高操作场地，且地下车库坡道出口不应设置雨棚。如下图：

[image: 54774f28f3aab69e6cf04d8955cdaab]
图1.1 矩形平面建筑消防登高操作场地布置示意图（一）
注:1.登高操作场地长度a1+a2≥L，D1≤4m，D2>4m;地下车库出口坡道上方不应设雨篷。2.登高操作场地宽b≥10m，10m≥c≥5m，a2≥20m;▲为首层出人口。








[image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1740555461168.png]
图1.2 矩形平面建筑消防登高操作场地布置示意图（二）
注:1.登高操作场地长度4a0≥L,a1≤30m，D1≤4m，D2>4m;地下车库出口坡道上方不应设雨篷。2.登高操作场地宽b≥8m，10m>c>5m，a0>15m;▲为首层出人口。

[image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1740555923070.png]
图1.3 异形平面建筑消防登高操作场地布置示意图（三）
注：1.登高操作场地长度a1+a2或2a1≥L/4，L=6a0(周长);地下车库出口坡道上方不应设雨篷。2.登高操作场地宽b≥10m，10m≥c≥5m，a1≥20m，D1≤4m;▲为首层出人口。
[image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1740555572059.png]
图1.4 异形平面建筑消防登高操作场地布置示意图（四）
注:1.登高操作场地长度a1+a1≥L/4,L=6a0(周长)，a2+a3≤30m;地下车库出口坡道上方不应设雨篷。2.登高操作场地宽b≥8m，10m≥c≥5m，a1≥15m，D1≤4m;▲为首层出人口。
当汽车出口不与消防车登高操作场地正对时，进出车库的机动车道不能与消防车登高操作场地交叉。如下图：
[image: D:\Personal\Desktop\1740555691889.png]
图1.5 异形平面建筑消防登高操作场地布置示意图（五）
注:1.登高操作场地长度a1+a1≥L/4，L=6a0(周长);地下车库出口坡道上方不应设雨篷。2.登高操作场地宽b≥10m，10m≥c≥5m，a1≥20m，D≤4m;▲为首层出入口。
1.3防火窗可以作为消防救援口吗？
不可以。
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的相关要求，救援窗的玻璃应为易于破碎的安全玻璃，防火玻璃不易破碎，且为解决建筑门窗洞口防火间距或隔墙耐火时间要求而设置的防火窗，火灾时不应破拆。
1.4地下室设置的出室外地面的楼梯、采光、自然通风井的开口部位，与地上主体建筑的防火间距应如何要求？
两个部位贴临设置时，其不同部位门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m；内转角设置时，其不同部位门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m，相对设置时不同部位门、窗、洞口之间直线距离不应小于6.0m。采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。
1.5两栋高层建筑之间的连廊是否应设置消防救援场地？
两栋建筑之间的连廊为敞开式连廊时，不必设置消防救援场地；仅做通行使用的连廊不需要设置消防救援场地。
1.6规范要求“建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口”，有的住宅建筑消防车登高操作场地对应的只有首层的单元门，而楼梯间的入口设置在登高操作场地的背面，这种做法是否符合要求？
不符合要求。
建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口，或通过扩大封闭楼梯间、扩大防烟楼梯间前室进入楼梯间。
1.7设置有裙房的高层公共建筑，裙房和主体建筑的用途不相同，其交通核也独立设置，但是消防电梯通过裙房楼层，是否要求消防电梯应该在裙房楼层停靠？
消防电梯应能在所服务区域每层停靠。
由于着火楼层具有不确定性，因此消防电梯应能通过控制停靠在所有可能发生火灾和人员需要救助的楼层、设置避难间的楼层以及避难层。多种功能组合的建筑可以根据不同部位的防火要求，按照实际所需服务的区域确定电梯的停靠楼层，一般应每层停靠。
1.8同一防火分区内的楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m，当为正对或内转角时应如何处置？
同一防火分区内的，均按不应小于1.0m执行。
1.9《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.1节对两个防火分区防火墙两侧及内转角门窗洞口距离作出规定，未对正对距离作出要求，应如何把握？
[bookmark: OLE_LINK10]对于回字形、U型、L型建筑等，两个不同防火分区的相对外墙之间也要有一定的间距，一般不小于6m，以防止火灾蔓延到不同防火分区内。
1.10新建住宅建筑汽车库电动汽车充电桩设置有什么要求？
[bookmark: OLE_LINK1]1.按照济南市规划主管部门颁发的《城市建设项目停车设施配建要求》DB3701/T45-2023执行，100%预留充电设施，不得设置在地下三层及以下楼层。
2.符合预留电动汽车充电桩设置要求的地下汽车库按照不超过1000㎡划分防火单元。
1.11部分建筑中存在房中房的布局情况，会形成一定长度的短走道，且走道处的隔墙采用普通玻璃，如何把握？
套内房间最不利点至疏散门的距离满足规范对于房间最远点疏散要求的前提下，房间内套间可不做要求。
1.12消防水泵房与消防水泵控制室之间的观察窗能否采用普通玻璃窗或耐火窗？
消防水泵控制室不兼做他用时，消防水泵控制室与消防水泵房之间的观察窗的耐火性能可不做要求。
1.13防火卷帘两侧是否都应设置温控释放装置？
2025年5月1日开始实施的《防火卷帘第1部分：通用技术条件》GB14102.1-2024第5.4.4条要求：卷门机中温控释放装置感温元件部分的安装方式、位置等应满足在火灾发生时快速启动的需求，且其水平安装位置应位于防火卷帘宽度方向的中部；双面受火的防火卷帘应配用两套感温元件，分别安装在每幅帘面的对应位置。
1.14地下汽车库内连通各层的汽车坡道处设有自动喷水灭火系统时，不采用防火卷帘等防火分隔措施是否符合要求？
不符合要求。
地下汽车库内上、下层属于不同的防火分区时，除到达室外地面的符合室外空间的坡道部位外，即使设有自动喷水灭火系统，坡道处也应采用防火卷帘等进行防火分隔。
1.15不同的标准对于塑料管等受热后容易变形的管道的阻火设施的设置要求不一致，应如何把握？
应依据《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020相关要求和具体做法设置。
1.16《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条规定，无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。对于医院的手术室等地面塑胶地板，应如何把握？
无窗房间室内装修的要求强制性提高一级是根据无窗房间发生火灾时的特点确定的，火灾初起阶段不易被发觉；室内的烟雾和毒气不能及时排出；消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此，医院手术室等无窗房间，墙上应设有玻璃窗，能够观察到内部情况，并视面积情况设置机械防排烟系统。
医院手术室内的排烟口应采取防倒灌措施，排烟口应采用板式排烟口，排烟阀应采用嵌入式安装方式，排烟阀表面应易于清洗、消毒。
当满足以上条件时，地面装饰材料的燃烧性能可不提高。
1.17《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.32条：建筑高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间符合下列规定：
1应靠外墙设置，并应设置可开启外窗；
2内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h，该房间的门宜采用乙级防火门，外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。
现在大量住宅建筑采用卫生间或厨房作为“避难房间”设置，是否符合要求？
厨房使用燃气的，不应作为“避难房间”使用。其它房间满足“避难房间”要求且耐火窗靠外墙设置时，可作为“避难房间”使用。
1.18住宅建筑“避难房间”的防火门，是否需要设置闭门器？
“避难房间”的门作为户内门，可以不设闭门器。
1.19人防区域内的排烟井道设有人防密闭门，做为排烟井的过渡区域，因密闭门未完全开启或防火门关闭不严影响排烟，如何处理？
人防区域集气室处的防火门应设闭门器，开启方向正确，防烟密封条应完整。集气室处的人防密闭门洞口应满足排烟面积要求，人防密闭门在平时应为常开状态，并应采取防止被误关闭的措施。
1.20新建（装修）工程关于大空间、大房间如何界定?疏散距离如何确定?内部房间隔墙（隔断）、形成的疏散走道耐火极限有何要求？“大空间”疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间形成短走道隔墙耐火极限如何要求？“大房间”疏散走道隔墙耐火极限如何要求？
[bookmark: _Hlk173935731][bookmark: _Hlk173934300]1.“大空间”和“大房间”界定
[bookmark: _Hlk173933954][bookmark: _Hlk173936219]“大空间”的房间疏散门应直通室外地面或疏散楼梯间，当房间疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时，应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口，设置自动喷水灭火系统时，该疏散走道长度可增加25%。不能满足上述要求时，应按“大房间”进行防火设计。
[bookmark: _Hlk173937000][bookmark: _Hlk173936172]2.“大空间”和“大房间”疏散距离
[bookmark: _Hlk173935900][bookmark: _Hlk173936291][bookmark: _Hlk173936504]（1）“大空间”疏散距离的确定：一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、大空间办公等，当室内任一点与两个疏散门或安全出口连线的夹角≥45度时，其至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m，当室内任一点与两个疏散门或安全出口连线的夹角＜45度时，其至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。设置自动喷水灭火系统时，该疏散距离可增加25%。
（2）“大房间”内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。房间疏散门至最近安全出口的距离按照相应要求执行。
[bookmark: _Hlk173937224]3.“大空间”和“大房间”内部房间隔墙（隔断）、形成的疏散走道耐火极限要求
[bookmark: _Hlk173937621]“大空间”或“大房间”由隔墙或者隔断组成多个小房间，并形成很多疏散通道，当“大空间”或“大房间”内任一点至疏散出口的疏散距离满足上述疏散距离的规定时，“大空间”或“大房间”内部的疏散通道可不需要防火保护，疏散通道两侧的隔墙或隔断没有耐火极限要求，房间隔墙或隔断耐火极限不作要求，但应采用不燃材料。但因隔墙或隔断的存在阻挡了疏散，疏散距离应按折线计算。
4.“大空间”疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间形成短走道隔墙耐火极限要求、“大房间”疏散走道隔墙耐火极限要求
“大空间”疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间形成短走道隔墙以及“大房间”疏散走道隔墙应符合疏散走道隔墙耐火极限的要求。
1.21汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45.0m，当设置自动灭火系统时，其距离不应大于60.0m，对于单层或设置在建筑首层的汽车库，室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60.0m。上述距离是指汽车库内任一点至安全出口的直线距离，还是躲避开车位后的折线距离，如何把握？利用车位做为疏散通道使用的，如何处理？
汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离是指直线距离。
[image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1708602203535.png][image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1708602203535.png][image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1708602203535.png]
图1.6 示意图
停车位不得影响疏散出口的疏散宽度，应充分考虑机械停车位对疏散路线的影响。
1.22建筑高度大于27.0m不大于54.0m的住宅建筑，每个单元仅设置了一个安全出口，且该出口在建筑的顶部均设置了开向建筑屋顶的开启外门，但是两个单元之间存在有高度差，无法真正满足具备两个安全出口的条件，应如何把握？
按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.26条执行。当有2个及以上住宅单元时，其疏散楼梯均应通至屋面连通；当任何一个单元，其疏散楼梯不能通至屋面时，每个单元均应设置2个安全出口。
疏散方案如下：
[image: D:\Personal\Desktop\1705974528238.png]
图1.7 27m<建筑高度≤54m的住宅建筑较低单元屋顶平面示意图（一）
[image: D:\Personal\Desktop\1705974880972.png]
图1.8 27m<建筑高度≤54m的住宅建筑较低单元屋顶立面示意图（二）
有条件的情况下，存在高差的两单元间应在屋面高差处设置室外疏散楼梯，确有困难时可增加金属竖向梯。
[image: 1733298832046]
图1.9 27m<建筑高度≤54m的住宅建筑较低单元屋顶金属竖向梯示意图（三）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]1.23建筑面积小于500m2的只有1个单元的住宅建筑的地下储藏间，第2个安全出口可否采用金属竖向梯？图集中金属竖向梯处未做防火分隔，是否可行？金属竖向梯处应设哪些消防设施？出地面的出口应如何防护？
1.住宅建筑的地下储藏间，可以采用金属竖向梯作为第2个安全出口；
2.当采用金属竖向梯作为安全出口时，楼板处应设内外易于开启的顶盖。为保证竖向梯疏散的安全性，避免产生烟囱效应，竖向梯处应采用不小于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其它区域进行分隔；
3.金属竖向梯处应设应急照明和疏散指示标志；
4.在满足上述1至3款条件的前提下，出地面的出口与地上门窗洞口的间距不做要求。
1.24多层公共建筑的楼梯间首层疏散门和首层疏散外门的净宽度如何要求？
除不用作其他楼层人员疏散并直通室外地面的外门总净宽度，可按本层的疏散人数计算确定外，首层疏散外门、楼梯间首层疏散门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.4条第3款规定，疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m。
人员密集的公共场所，疏散净宽度应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第5.5.19条规定的1.4m执行。此处人员密集的公共场所是指营业厅、观众厅，礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅，公共娱乐场所中出入大厅、舞厅，候机（车、船）厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。
1.25防火窗是否可以作为排烟窗？
不可以。
防火窗在火灾时自行关闭，不能作为排烟窗。
1.26电梯厅处的电动推拉门或感应门，火灾时仅断电，手动推拉是否可以？
不可以。
电梯厅处的电动推拉门或感应门，不能作为疏散出口使用。
根据相关规定，电动推拉门或感应门在火灾情况下应能手动/自动开启。
1.27门禁系统的电子控制锁具可以采用电插式吗？
不可以。
电插锁虽然可以使门能双向开启，但消防联动时，锁舌可能会因各种原因被卡住，影响人员疏散。
[image: D:\Personal\Desktop\1698546725638.png]      [image: D:\Personal\Desktop\1698545992480.png]
图1.10 电插锁式门禁            图1.11 电磁式门禁
1.28疏散通道上的防火门，是否需要设置防火门监控系统？
设置有常开式防火门的场所，应设置防火门监控系统，常闭式防火门可不设。
1.29公共建筑内借用疏散的两个防火分区之间的防火门的开向以及门上方安全出口指示标志的设置要求，应怎样规定？
两个区域单向借用疏散的，防火门应向疏散方向开启；相互借用时，按设计文件执行。
被借用防火分区疏散门的门口上方应安装“安全出口/禁止入内”标志灯。借用相邻防火分区疏散，需要改变指示灯状态，被借用防火分区的火灾报警区域信号作为触发信号，方向标志灯改变指示方向，“安全出口”熄灭、“禁止入内”指示点亮，集中控制型根据情况改变方向标志灯的指示方向。



[bookmark: _Toc159324931]第二部分  给排水专业

2.1消防管道与市政水的接口尺寸，验收时如何把握？
按照经消防设计审查合格的建设工程消防设计文件执行。
2.2济南地区的阀门井内管道是否需要保温？
在寒冷、严寒地区，室外阀门井应采取防冻措施。济南属于寒冷地区，原则上阀门井应采取防冻措施。当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线（济南地区冰冻线取值0.5m）以上时，也应采取保温防冻措施。
2.3规范仅对墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的距离作出规定，其它型式的消防水泵接合器有具体要求吗？
消防水泵接合器周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消防水泵接合器两侧沿道路方向各5.0m范围内禁止停放机动车，并应在明显位置设置警示标志。建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时，供灭火救援用的水泵接合器应设置在距离建筑外墙不小于5.0m位置或采取安全防护措施。
2.4为配合车位布置，确保车位不影响消火栓箱门的开启角度及方便灭火操作，汽车库内能否采用异型尺寸消防箱？
确有困难时，可采用山东土木建筑学会标准《窄型消火栓箱技术标准》图3.3.3窄型消火栓箱构造BZ型或DZ型。
[image: 1733111914987]             [image: D:\Personal\Desktop\1740566268261.jpg]
图2.1 窄型消火栓箱构造（一）         图2.2 窄型消火栓箱构造（二）
2.5两格或两座水池的连通管应如何设置？消防设计采用的吸水方式经常不同，请给予统一做法。
两格或两座水池的连通管设置，应能保证一格或一座水池出现检修情况时，主泵和备用泵均能同时从消防水池中吸水。应当采用如下连通方式：
[image: ea3ac882a79ba1b9b273518b1c13dac][image: b16fa9a88ae97f6214342cf72e50854]
图2.3 两格水池吸水管布置示意图（一）
[image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1740569837106.png]
图2.4 两座水池吸水管布置示意图（二）
2.6消防泵、自动喷水灭火系统泵吸水管是否必须设置过滤器？
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.15条规定：消防水泵吸水管可设置管道过滤器，管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍，且孔径不宜小于3mm。其吸水管并未要求必须设置过滤器。
自动喷水灭火系统采用天然水源时，消防水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。
自动跟踪定位射流灭火系统的消防水泵吸水管上应设置过滤器、真空压力表和控制阀。
2.7《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.13条规定，装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，当通透面积占吊顶总面积的比例大于70％时，喷头应设置在吊顶上方。对于通透面积占吊顶总面积的比例不大于70％时，应当如何设置？
当通透面积占吊顶总面积的比例大于70％时，喷头应设置在吊顶上方；当通透面积占吊顶总面积的比例小于70％时，喷头在吊顶上方和下方分别设置，设置在镂空吊顶下方的喷头上方应设面积不小于0.12m2的挡水板。
2.8大型商业建筑的中庭处自动跟踪定位射流系统手动控制箱是否必须安装在最底层？
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021第4.3.8条规定，手动控制箱应设置在保护区域的最底层，并宜设置在直通室外的楼层且宜靠近安全出口处，应便于现场手动操作，并能观察到灭火装置。
2.9《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017规定，超出水泵结合器供水高度的楼层宜采用快速响应洒水喷头，供水高度如何界定？
按室内楼地面距室外地坪100m高度界定。
2.10医院的手术室等洁净部位，不宜布置洒水喷头。应采用什么类型的灭火方式？
当洁净手术部按照消防技术标准需设置消火栓系统时，应在洁净手术室室外设置，应能保证2支水枪的充实水柱同时到达手术室内的任何部位。当洁净手术部按照消防技术标准未设置室内消火栓时，应在洁净手术室室外设置消防软管卷盘等灭火设施。洁净手术部应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的相关规定配置灭火器。
2.11民用建筑中流量开关启泵的设定流量是多少？流量开关应安装在什么位置？
1.正常情况下，自动喷水灭火系统系统流量开关的启泵设定值推荐为（1.5～2.0）L/s，消火栓系统流量开关的启泵设定值推荐为3.0L/s。
[bookmark: _Toc159324932]2.高位消防水箱稳压时，流量开关应设置在高位消防水箱的出水管上；当设置稳压装置时，流量开关应设置在高位水箱出水管与稳压装置出水管的汇流管上。



第三部分  暖通专业

3.1机械加压送风系统风机室外入口处是否必须设置“电动风阀”？
采用常开送风口的防烟（封闭）楼梯间所设置的机械加压送风系统需要设置电动风阀；对于采用常闭送风口的可不设。
多台正压送风机共用一个井道时，每台正压送风机入口处均应设置止回阀。
当正压送风机前端设有电动风阀时，平时常闭，火灾发生时，应与正压送风机同时连锁打开。
[image: D:\Personal\My Documents\WeChat Files\wxid_nh5hegdeysbc12\FileStorage\Temp\1740573251347(1).png]
图3.1 楼梯间机械加压送风系统入口处设置电动风阀（一）
3.2建筑高度小于100m的建筑，其机械加压送风系统地上加地下服务区段高度大于100m；建筑高度小于50m的公共建筑，其机械排烟系统地上加地下服务区段高度大于50m。对机械加送风系统和机械排烟系统的设置应如何把握？
《消防设施通用规范》GB55036-2022的第11.2.2条和第11.3.3条中，分别对机械加压送风系统和机械排烟系统的设置原则进行了明确规定，机械加压送风系统竖向分段独立设置的每段服务高度不应大于100m；公共建筑和工业建筑中机械排烟系统竖向分段独立设置的每段服务高度应小于或等50m。应注意的是，竖向分段独立设置的高度均指系统服务区段高度，即从服务对象的最下层地面至最上层顶板的高度，不含出屋面楼梯间的高度，竖向分段应结合设备层科学布置。
据此，对于建筑高度小于100m的建筑，当地上加地下服务区段高度大于100m时，其机械加压送风系统也应分段独立设置；对于建筑高度小于50m的公共建筑，当地上加地下服务区段高度大于50m时，地上和地下应分段独立设置机械排烟系统。
[image: D:\Personal\Desktop\1740572883828.png]
图3.2 机械加压送风系统也应分段独立设置（一）
3.3同一个防烟分区存在不同的空间高度时，挡烟设施和排烟口应如何设置？
1.当采用自然排烟方式时，储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%，且不应小于500mm；当采用机械排烟方式时，不应小于空间净高的10%，且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度，最小清晰高度应按第3款的规定计算确定。
2.当储烟仓的烟层与周围空气温差小于15℃时，应通过降低排烟口的位置等措施重新调整排烟设计。
    3.走道、室内空间净高不大于3m的区域，其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2，其他区域的最小清晰高度应按下式计算：
1）	对于单层空间，最小清晰高度应该下式计算：
Hq=1.6+0.1H
2）对于多层连通空间，最小清晰高度应该下式计算：
Hq=1.6+0.1H1+H2
式中：Hq—最小清晰高度（m）；
H—单层空间楼板至吊顶的距离（m）；
H1—多层连通空间最高疏散楼层楼板至吊顶的距离（m）；
H2—多层连通空间最高疏散楼层楼板至连通空间地面的距离（m）。
3）对于空间内有多个净高的防烟分区，计算清晰高度应保证人员所有活动区域最小清晰高度要求。
4．同一防烟分区中两排烟口边缘之间的最小距离应按下式计算：
Smin=0.9•Ve0.5
式中：Smin—两排烟口边缘之间的最小距离（m）；
Ve—单个排烟口的排烟量(m3/s)。
3.4对于电动挡烟垂壁，是否应设置一个最低降落高度要求？
挡烟垂壁的最低高度不应低于500mm；电动挡烟垂壁动作后距离地面应不小于1.8m。
3.5挡烟垂壁是否必须设置在建筑结构梁或顶板上？是否可设置在吊顶下？
1.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017图示，挡烟垂壁应设置在建筑结构梁上。
2.由于吊顶内存在大量管线，挡烟垂壁的安装非常困难。挡烟垂壁的作用是火灾初期阻隔烟气，对于不燃材料制作的密闭型吊顶，挡烟垂壁可设置在吊顶下。
[image: https://www.cabr-fire.com/Web/uploads/allimg/230222/1502435Z0-0.jpg]
图3.3 挡烟垂壁设置在建筑结构梁或顶板上（一）
[image: https://www.cabr-fire.com/Web/uploads/allimg/221116/10-22111614525T27.jpg]
图3.4 挡烟垂壁设置在建筑结构梁或顶板上（二）
3.6排烟口开在排烟管道上部是否可以？
排烟口开设在排烟管道的具体部位，规范未做明确规定，宜设置在储烟仓内排烟管道的下部或侧面；不影响排烟口面积的情况下可设置在排烟管道上部，应在排烟管道下部、排烟口对应位置设置明显的标识。
当排烟口设置在风管的上部时，排烟口与楼板的距离应满足排烟口与楼板处气流流通断面风速不大于10m/s的要求，并应采取防止自喷水流进入排烟管的措施。
3.7设置在高位的多个自然排烟窗（口），设置手动开启装置，不便于火灾时及时（同时）开启，设计审查验收时应如何把握？
设置在高处不便于直接开启的多个自然排烟窗（口），为便于火灾时能及时有效开启，宜设置电动开启方式，且宜集中手动控制，手动控制装置距地面高度应为1.3m〜1.5m。
净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所，尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。



[bookmark: _Toc159324933]第四部分  电气专业

4.1关于旅馆建筑“设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑，每间客房至少有1盏灯接入应急照明供电回路。”如何把控？
《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022第4.1.4条规定，设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑，每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。
4.2是否要求电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统的报警控制器主机相关报警信息接入到消防控制室图形显示装置上？
当电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统的报警控制器主机安装在消防控制室内时，可以不接入到消防控制室图形显示装置。当接入时，消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，应采用专用线路连接，该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
4.3对于未设置消防控制室但采用集中电源供电的非集中型控制系统，对于其火灾时的控制启动应如何要求？
应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.7节有关要求。
对于未设置消防控制室但采用集中电源供电的非集中型控制系统，集中电源应设置在有人值班的场所，火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动；设置区域火灾报警系统的场所，尚应能自动控制系统的应急启动。
4.4《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.14条规定，除防火卷帘的控制箱外，消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内。参照该规定，挡烟垂壁的控制箱是否可以设置在现场？
挡烟垂壁的控制箱与防火卷帘的控制箱功能类似，应在挡烟垂壁附近设置。
4.5可开启的防火窗必须通过火灾自动报警系统联动关闭吗？
可开启的防火窗除手动控制启闭功能外，尚具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件温度控制关闭的功能，达到一定温度时，防火窗自行关闭。
防火窗的启闭控制方式可以附加电动控制方式，可通过火灾自动报警系统联动控制。
4.6设有火灾自动报警系统的公共建筑的封闭式阳台，是否应设置火灾探测器？
每个探测区域应至少设置一只火灾探测器。封闭式阳台形成独立的探测区域时应设置火灾探测器。
4.7设置自动喷水灭火系统的防排烟机房内风机控制箱防水等级如何把控？
应采用不低于IPX5防护等级的电源、控制箱。
1

image1.png
A i [
- —- - e
~
b
! !
7
5] || _// gmmfbsom/ 4 HE
1| (gl © |
e B
- [/ - - - -
—
TS — a

B 7.10 SR FEENEHERRMEGHAETER (—)

L EEMESKE ata, =
2. HEIREAIT b = 10m,

L, Dy < 4m, D>4m; Mo F406H CUBGH b7 AR %

10m = ¢ = 5m, a,=20m; ANP

AL





image2.png
T

i

Bk a9 a a a ay

E711 ERTFERAENGERRESHAETER (2)
Y L BEHRMESHKIE 40> L, o) < 30m, D, < 4m, Dp>dm; HUF A IGH AR

2. BERESMIE b = 8m, 10m = ¢ = 5m, q, = 15m; ANEZHAML,




image3.png
1 1

<1 |

1 1
ot d (a7 ) I\Qn

E7.12 REFEEAHEHERRESHUAERER (—)
W L BEHAESMKSE ava, 88 2a, = 14, L=6a, (JIIC ) ; 0 F 406 CIGH o AR .
2. GEMEHIE b = 10m, 10m = ¢ = 5m, o, =20m, D, <4m; ANHZHAMD,





image4.png
BRI o |a
713 BEFERHEHEHRESRAERER (2)

W L BERMESKIE ava, = L4, L=6a, (JAK), ayta; < 30m; HoF 2R UG 1y R iR i .
2. BEHRESILIE b = 8m, 10m = ¢ = 5m, o, = 15m, D, < 4m; ANEZEHAL,





image5.png
[

1 1
<1 !
1 !
S N
o7 @

B 7.15 HBERREDE RGBT EE
RN IIE avva, = L4, L=6a, (JAIC) 5 0T AR DI E 07 R RO
1t

BTE b = 10m, 10m = ¢ = 5m, a, = 20m, D < 4m; ANFEZLALL




image6.png
CEL 5SS





image7.png
) AR TRR
—EERER, §
ERAEAZRT

(2) Mg R

(3) it KK
NEARFR ERANATER

2Im<BERE <S4ni (EERH
RELTERFEFEE




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
=
~

(b)BZE

1800

Rk Rk
N 400 500
©czm @bz

KRS 2k S—iBikiE
B SNk bkl o—iMPIkEE &

F3.3.3 AR KRR





image13.png
"xd KB

w0 J -
@ezn vz

I KHER 2k SR
AR KR — BT e R

3,33 AR RRE




image14.png
HPEARAL HBAKBL #BARA2 B A RB2

[

EE——

X el %
S

\ dTd )
RIAARANE

HBANL H B A%2





image15.png
HPEARAL HBAKBL #BARA2 B A RB2

[ 1]

EE——

§ 0 }
e \éiﬁﬁﬂw’fé g

HBANL H B A%2





image16.png
HPEARAL HBAKBL #BARA2 B A RB2 WMOARAL HBARA2 HBARBL B ARKB2

[ 1] |

et

—sati
Lo
oot

S — 4 N—— |
RAHRARE \ ARKEARAE
HBE AL B ARR2 M AR WHB A2

P37 {55 P ) A SR K sth o ) (—) P37 {55 P ) A SR K sth o ) (=)





image17.png
P B kR

AR
BE

ERREHRD
LRo Ay <rws

wnomE -3k

2000





image18.png
2T LU

&
ks
%
=

[EZON )
am
TCHAR

H

¥

H .

b s

- <
]
=
£
®
®

£

M

'y

=

®

TR

b || Rmm





image19.jpeg
FEL (U3Adss) ) >25%

FRE 7 TOTa T 17 T




image20.jpeg
iR
PR ()

Hoflb 7 158




